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이미지
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구분 예시

Trigger 외부 미세먼지 농도가 높을때

Condition 창문이 열려있으면

Action 메시지 창문을 닫으세요: “ ”
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구분
환경기준
(일평균, gμ
/m³/PPM)

예보등급 일평균( , g/m³/PPM)μ

좋음 보통 주의 나쁨 매우나쁨

미세먼지
(PM10) 100 0-30 31-80 - 81-150 이상250

초미세먼
지

(PM2.5)
50 0-12 12-35 - 36-75 이상76

이산화탄
소 1000 0-450 451-1000 1001-

2000
2000-
5000 이상5000
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종류 기능 역할

공공데이터 거주지역내 실외공기데이터 제공 환기중 실외 공기 오염 정보제공

Darksky 거주지역 날씨정보 제공 기상상태에 대한 정보제공

기상청 강수확률 정보제공
환기중 비가 올 확률 에 대비하여 

정보제공
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미세먼지( /㎍ ㎥) 초미세먼지( /㎍ ㎥) 화학물질(ppm)

0-30 Excellent 0-12 Excellent 0~450 Excellent

31-80 Good 12-35 Good 451~1000 Good

81-150 Bad 36-75 Bad 1001~2000 Normal

이상150 Very Bad 이상76 Very Bad 2000~5000 Bad

이상5000 Very Bad
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공기청정기
화학물질

Excellent Good Normal Bad Very Bad

초 미세먼지( )

Excellent Off Low Low Low Low

Good Middle Middle Middle Middle Middle
Bad High High High High High

Very Bad Very 
High

Very  
High

Very  
High

Very  
High

Very  
High

환풍기
화학물질

Excellent Good Normal Bad Very Bad

초 미세먼지( )

Excellent 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐

Good 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐

Bad 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐

Very Bad 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐 꺼짐

공기청정기 환풍기

Off Off 켜짐 On

Low 25% 꺼짐 Off

Middle 50% 　 　

High 75% 　 　

Very High 100% 　 　
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공기청정기
화학물질

Excellent Good Normal Bad Very Bad

초 미세먼지( )

Excellent 상태정보 상태정보 상태정보 환기필요 환기필요

Good 상태정보 상태정보 상태정보 환기필요 환기필요

Bad 환기필요 환기필요 환기필요 환기필요 환기필요

Very Bad 환기필요 환기필요 환기필요 환기필요 환기필요
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제품명 제조사 역할 이미지

동작감지 및 
도어센서

샤오미
출입확인 창문 열림 닫힘 / /

알림서비스

공기청정기 샤오미
공기오염물질 정화 실내 , 

공기상태 측정 서비스 

스마트 스위치
스위치봇/S

onoff
환풍기 및 구 공기청정기 ( )

On/Off,  

공기측정기 어웨어 실내공기를 측정

스마트 조명 샤오미 공기질상태 표시 
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조명설정(
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월  일11 25 월  일11 26 월  일11 27
농도 상태 농도 상태 농도 상태
999 보통 6367 매우나쁨 3697 나쁨
958 보통 6712 매우나쁨 2490 나쁨
205 보통 7046 매우나쁨 2739 나쁨
625 보통 7518 매우나쁨 2862 나쁨
3394 나쁨 8009 매우나쁨 5355 매우나쁨
3168 나쁨 6817 매우나쁨 3844 나쁨
3128 나쁨 6605 매우나쁨 2916 나쁨
3887 나쁨 6579 매우나쁨 2984 나쁨
6115 매우나쁨 6735 매우나쁨 5004 매우나쁨
5980 매우나쁨 6841 매우나쁨 4365 나쁨
4675 나쁨 7169 매우나쁨 4213 나쁨
4581 나쁨 2566 나쁨 2628 나쁨
5255 매우나쁨 3713 나쁨 2366 나쁨
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월  일11 28 월  일11 29 월  일11 30
농도 상태 농도 상태 농도 상태
20 좋음 45 좋음 125 좋음
20 좋음 40 좋음 143 좋음
20 좋음 30 좋음 146 좋음
20 좋음 25 좋음 154 좋음
186 좋음 134 좋음 161 좋음
377 좋음 126 좋음 160 좋음
237 좋음 65 좋음 182 좋음
200 좋음 38 좋음 195 좋음
160 좋음 25 좋음 222 좋음
110 좋음 21 좋음 236 좋음
63 좋음 69 좋음 244 좋음
52 좋음 92 좋음 250 좋음
46 좋음 107 좋음 242 좋음
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