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SUMMARY

  If there are microscopic defects in the insulators of electric devices, 
the electric field is concentrated in that area and a weak discharge 
occurs. This can lead to insulation deterioration and lead to insulation 
breakdown after a long period of time. Therefore, if insulation 
deterioration is detected early using factors such as partial discharge 
and an appropriate response is made according to the degree of 
deterioration, the electrical facilities can be maintained more stably. In 
fact, the construction of a diagnostic system to monitor power equipment 
deterioration through prototypes such as partial discharge pattern 
analysis using various sensors is actively underway for ultra-high 
voltage switchgear, but a high-precision diagnostic system has not been 
universally established in switchboards. This is because the diagnostic 
system itself is expensive and it is difficult to install various sensors in a 
narrow steel enclosure. Discharge detection and measurement in 
switchboards is based on the energy exchange that occurs during 
discharge, which includes electric pulse current, radiation (light), sound 
(noise), gas pressure increase, and chemical reaction, etc. Therefore, 
when a partial discharge occurs, the electromagnetic waves and sound 
waves appear. 
  In this paper, we develop a partial discharge detection system using 
electromagnetic waves and sound waves in a switchboard. It includes 
hardware design, software design, and location estimation monitoring 
system for partial discharge location estimation. We present the 
experimental results in three areas: electromagnetic and acoustic wave 
detection, partial discharge location identification accuracy, and visual 
display accuracy when an event occurs.
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1. 서 론

최근 전력설비의 대형화, 밀집화, 다기능화 그리고 초고압화로 부하가 많아질수록 대정

전 등의 사고 시 더 많은 경제적 손실이 발생하므로 지금보다 더욱 안정적인 계통 운영은

필수적이다. 전력설비의 절연열화(insulated deterioration)는 부분방전(PD, partial

discharge), 기계적 결함, 습기, 열 그리고 산소 등에 의한 원인으로 발생하며 절연파괴의

전초단계가 되므로, 절연열화는 불안정한 계통의 원인이며 절연파괴로 이어질 때는 심각

한 전기사고를 일으킬 수 있다. 전력공급 설비의 순간정전이나 고장 등의 사고는 인명은

물론 가동중단으로 인해 생산성에도 치명적인 결과를 초래하게 된다. 따라서 전력기기와

설비를 안정적, 효율적, 경제적으로 운영하기 위한 여러 가지 검출방법 및 진단기술도 크

게 발전하고 있다[1]. 이 중에서도 부분방전은 고전압 스트레스, 제작 및 설치상의 문제로

인해 절연체 내외부에서 일어나는 국부적인 절연파괴 현상으로 절연체의 절연 능력을 약

화시키는 직접적인 원인이 된다.

부분방전은 전극간을 완전히 교락(confounding)하지 않는 전기적 방전으로 정의하고,

전동기, 콘덴서, 케이블 등 전기기기의 절연체에 미세한 공극형상 결함 등이 있으면 그 부

분에 전계가 집중 미약한 방전이 발생한다. 이로 인해 절연열화되고 장시간 후에는 절연

파괴에 이를 수 있으므로, 부분방전과 같은 요인들로 절연열화를 조기에 검출하고 열화

정도에 따라 적절하게 대응한다면 보다 안정적으로 계통을 유지할 수 있다. 실제로 초고

압 개폐기는 다양한 센서들을 활용하여 부분방전 패턴분석 등의 시제품을 통한 전력 설비

열화 감시 진단시스템 구축이 활발히 진행되고 있지만 배전반의 경우에는 고정밀의 진단

시스템이 보편적으로 구축되지 않은 상황이다. 진단시스템 자체가 고가이기도 하며 좁은

철제 외함 안에 다양한 센서들을 설치하기 어렵기 때문이다.

발전소에서 생산한 전기를 수용가에 분배할 목적으로 설치된 배전반은 아파트, 학교 등

에서 전기를 사용할 수 있게 해주는 전력설비이며, 철제외함 내부는 개폐기, 변압기 등의

전력기기로 구성된다. 일반적으로 배전반의 설치된 곳의 인구 밀도가 높으므로 배전반에

서 절연파괴로 인한 사고가 발생할 경우는 경제적 손실 뿐만 아니라 인명 피해를 초래할

수 있다. 따라서 배전반에 경제적이면서도 정밀한 진단시스템을 구축하여 안정적인 전기

공급이 이루어지도록 할 필요가 있다[2,3].
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배전반 등의 전기설비에 대한 방전검출 및 측정은 방전 중에 발생하는 에너지 교환을

기반으로 하는데, 에너지 교환은 전기펄스 전류, 유전 손실, 방사선(빛), 소리, 가스압력 증

가 및 화학반응 등으로 나타난다. 따라서 부분방전 발생시에 전기적 신호변화에 나타나는

물리적 화학적 현상은 음 또는 빛의 발생과 물질의 화학적 변화이다. 음향파를 이용한 측

정법을 보면, 공기중에서 부분방전시 음향파를 발생하고, 고체절연의 내부 방전에서도 음

파를 발생한다. 이 음향파는 우리가 들을 수 있는 가청영역뿐만 아니라 들을 수 없는 초

음파 영역까지의 대역을 가진다. 공기중에서 일어나는 코로나와 같은 방전은 지향성을 갖

는 초음파 마이크로 폰(30 ~ 50㎑ 대역)을 사용하여 발생 위치를 알아내는 데 사용한다.

본 논문에서는 배전반에 적용하도록 전자기파와 음향파를 이용한 복합 검출로 부분방

전의 동시측정, 위치검출, 그리고 시각적 부분방전 발생 위치검출 시스템을 개발한다. 부

분방전 위치검출을 위한 하드웨어 설계 및 구현, 소프트웨어 설계 및 구현, 그리고 위치검

출 모니터링 구현 과정을 나타낸다. 전자기파와 음향파 검출, 부분방전 위치 식별 정확도

와 이벤트 발생시에 시각적 표출 정확도 등의 3가지 항목 실험을 통해 개발된 시스템의

실험 결과를 살펴본다.
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2. 부분방전 진단 방법

부분방전은 전기장비에서 원하지 않는 현상으로 다양한 유형의 부분방전을 식별하고

그 심각성을 평가하는 것이 매우 중요하다. 본 논문에서는 시간영역에서 다양한 유형의

소스로부터 부분방전 관련된 음향파와 전자기파를 조사하고 이러한 결과를 기반으로 검출

장치를 설계, 개발하도록 한다.

부분방전은 그림 1에서 볼 수 있듯이 특정 설정에서의 발생에 따라 내부 및 외부방전

(internal & external discharges)의 두 가지 주요 하위그룹(sub-groups)으로 구분된다[4].

이러한 각 하위그룹은 그림 1에서 볼 수 있는 일반적인 경우로 취급할 수 있는 여러가지

실험설정으로 나타낼 수 있다. 부분방전은 절연체 내부의 불순물/캐비티로 인해 응력이

가해진 영역이 있거나 외부에 돌출부가 있을 때 발생하고, 응력이 가해진 영역은 도체주

위에 날카로운 모서리나 돌출부가 있는 경우에 형성한다. 이상과 같이 정의된 것에 따르

면 절연체의 국부적인 곳에서의 전계의 집중이나 절연내력의 저하로 발생할 수 있는 것으

로 생각할 수 있고, 따라서 부분방전을 분류하면 내부방전(internal discharges), 코로나방

전(corona discharges)과 표면방전(surface discharges) 등으로 분류할 수 있다.

종 류 특 징

내부 부분방전 
§ Void
§ Electrical Tree

§ 절연물 내부 Void에서 발생
- 고체절연체 내부의 지속적인 PD는 
방전채널(Treeing) 형성

외부 부분방전 
§ Corona
§ Surface
§ Floating

§ 비균질 기체 절연계에서 발생
§ 이종 절연물들의 경계면에서 발생
§ 전계 중 도전성 물질과 전극사이에서 

발생

Void Electrical Tree Corona Surface

그림 1. 내부 및 외부 부분방전의 종류와 특징



- 4 -

2.1 부분방전 유형

배전반 등의 전기설비에 대한 방전검출 및 측정은 방전 중에 발생하는 에너지 교환 기

반하며, 이러한 에너지 교환으로는 전기펄스 전류, 유전 손실, 방사선(빛), 소리, 가스압력

증가, 그리고 화학반응 등으로 나타낸다. 즉, 부분방전이 발생할 때마다 부분방전은 전파,

빛 및 열의 형태로 전자기 방출, 가청 및 초음파 범위의 음향파 방출, 오존 및 질소 가스

의 산화물, 과도 전류 및 과도접지 전압(TEV) 방출과 같은 형태로 에너지를 방출한다. 부

분방전은 다음과 같이 다양한 방전 현상의 용어들이 포함한다.

- 내부 방전 : 고체 또는 액체 유전체 내의 공극 또는 공동에서 발생

- 표면 방전 : 다른 절연재료의 경계에서 발생

- 코로나 방전 : 불균일 전계하에 있는 기체 유전체에서 발생

- 트리잉(Treeing) : 방전채널을 형성하는 고체 유전체에서 방전의 지속적인 영향

부분방전 측정을 위한 유형별 센서는 그림 2와 같다[4].

전자기 신호 (Electromagnetic Signal) 적용 센서

ü TEV 센서 또는 커플링 캐패시터 센서
ü HFCT(High Frequency Current 

Transformer) 센서
ü UHF(Ultra High Frequency) 센서

ü 음향(Acoustic) 센서
ü 초음파(Ultra Sensor) 센서
ü 광(Optical) 센서
ü 화학(Chemical) 센서
ü 적외선(Ir) 센서
ü 온도(Temperature) 센서

그림 2. 부분방전 측정을 위한 유형별 센서
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공학적인 측면에서 보면, 부분방전은 전계강도가 절연 재료의 파괴지점을 초과하는 절

연 시스템의 작은 부분의 국부적인 절연파괴로 볼 수 있고, 절연파괴의 초기원인이므로

조기에 검출할 수 있는 부분방전 데이터는 절연 시스템 보호에 대한 예측가능한 정보를

개발하는 데 효과적인 메시지이다. 부분방전의 발생 결함 조건에 따른 검출방법 분류는

그림 3과 같다[5].

그림 3. 부분방전의 발생 결함 조건에 따른 검출 방법

2.2 부분방전 검출 방안

시간이 지남에 따라 높은 전기장에 노출된 전기절연은 기계적, 열적 및 전기적 스트레

스로 인해 파손되기 시작한다. 부분방전은 절연파괴의 증상이자 추가 절연손상의 메커니

즘이기 때문에 부분방전 검출은 절연 상태를 평가하고 문제를 진단하는 경우에 사용된다.

지난 50년 동안 부분방전을 검출하기 위한 몇 가지 방법이 개발되었고, 이러한 방법은 전

기, 화학, 음향파 등의 검출을 통한 방법이다.

2.2.1 전기적 검출에 의한 방법

그림 4에서 전기적 검출(electrical detection)는 공극의 전류 스트리머에 의해 생성된 전

기펄스를 기반으로 하고, 이러한 단일펄스는 나노초 단위로 지속되며 1MHz를 초과하는

측정가능한 주파수 구성요소를 가진다[6].
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펄스모양, AC 사이클 내에서의 상대적 위상위치(phase location) 및 신호강도(signal

intensity)는 모두 부분방전 오류 유형 및 절연손상의 심각도에 영향을 미친다. 전기적 측

정은 직접 프로빙(direct probing)과 RF 방출 테스트로 나눌 수 있는데, 직접 프로빙 방법

은 용량성 커플러를 변압기의 위상 단자에 연결하고 RF 방출 테스트는 주로 변압기 내부

의 안테나를 사용하여 측정한다.

전기적 검출의 주요 문제는 부분방전의 잘못된 검출로 이어질 수 있는 노이즈에 대한

장비의 민감성이다. 일반적으로 테스트 대상장비는 오프라인 상태로 가져와 고전압 소스

에서 전원을 공급한 다음 테스트해야 하고, 많은 시간과 장비가 필요하다. 따라서 전기적

검출 시스템은 높은 비용을 초래하지만 비교적 정확하고 장비 관리자에게 장비상태에 대

한 중요한 정보를 제공한다.

그림 4. 전기적 검출에 의한 부분방전 검출 방법

2.2.2 화학적 검출에 의한 방법

화학적 검출(chemical detection)은 전류 스트리머가 주변물질을 다른 화학성분으로 분

해하기 때문에 부분방전을 화학적으로 검출하는데, 주로 용존가스 분석(DGA, dissolved

gas analysis)과 고성능 액체 크로마토 그래피(HPLC, high performance liquid

chromatography)가 사용된다.

화학적 검출 테스트는 주로 변압기와 같은 오일로 채워진 구성요소에 대해서만 수행하
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는데, DGA 테스트는 미네랄 오일의 분해로 생성된 오일에 용해된 가스를 식별하고

HPLC 테스트는 변압기 벽 절연파괴의 부산물, 즉 셀룰로오스 및 그 부산물을 측정한다.

DGA 테스트는 오일샘플을 채취하여 다양한 용존가스, 수소뿐만 아니라 아세틸렌, 메탄,

이산화탄소, 이산화탄소 및 에틸렌의 수준을 측정하면, 부분방전의 존재를 나타내지만 각

가스의 다른 수준이 특정유형의 결함과 관련될 수 있기때문에 추가정보도 제공한다.

HPLC 테스트는 오일의 글루코스 수치가 매우 적고 분해된 글로코스 형태가 매우 안정적

이지 않고 포도당 농도에 대한 표준값이 없고 결함과의 상관관계가 있기때문에 DGA와

동일한 불확실성을 가진다.

화학적 검출의 한계는 이러한 방법이 부분방전 절연손상의 위치 또는 범위에 대한 정

보를 제공하지 않고, 부분방전 활동의 심각성과 관련하여 상당한 불확실성이 있으며, 평가

중인 구성요소의 상태에 대한 즉각적인 정보를 제공하지 않는다[7].

그림 5. 화학적 검출에 의한 부분방전 검출 방법
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2.2.3 음향파 검출에 의한 방법

음향파 검출(acoustic detection)은 부분방전이 내는 소리 현상을 기반으로 하고, 이 소

리는 현재 스트리머가 형성되고 스트리머를 둘러싼 물질이 증발할 때 생성된다. 증발은

압력장의 형태로 전파되는 기계적 에너지의 빠른 방출을 유발하는데, 가장 좋은 예는 번

개가 치면 천둥이 형성되는 것이다[8].

참고 : Acoustic testing vs Acoustic Emission testing, Optics11
그림 6. 음향파 검출에 의한 부분방전 검출 방법

음향파 검출 시스템은 외부 및 내부 시스템의 두 가지 범주로 나눌 수 있는데, 현재 전

력시스템에서 더 많이 활용되는 외부 음향파 검출 시스템은 부분방전 음향신호를 검출하

기 위해 전력장비 외부에 장착된 센서를 사용한다. 반면 내부 시스템은 전력장비 내부에

설치된 센서를 사용하여 압력파를 직접 측정한다.

음향파 검출의 장점은 여러 위치에서 센서를 사용하여 위치정보를 사용할 수 있고, 이

위치정보는 부분방전의 유형과 절연결함의 심각도를 식별하는 데 도움이 될 수 있다. 전

기에 비해 음향파 검출의 또 다른 장점은 전자기 간섭(EMI)에 대한 내성이 있어 음향파

에 대한 더 나은 신호 대 잡음비(SNR)가 오경보를 덜 발생시켜 온라인 부분방전 검출에

이상적이다.

변압기 코어의 기계적 진동은 음향파 잡음의 주요 원인이지만 이러한 진동의 주파수
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성분은 부분방전 음향파보다 낮고, 음향파 검출에도 한계가 있다. 음향파 검출의 단점은

음향파 전파 경로의 복잡한 특성이 존재하고, 수신된 음향파의 강도가 매우 낮아서 부분

방전을 검출하려면 센서가 신호진폭의 작은 변화에 반응해야 한다. 그리고 음향파에 의한

부분방전 검출장비의 유용성을 제한하는 중요한 점은 장치의 가격이 높아 압전 변환기 및

기타 기성품 구성요소와 같은 대량 생산 구성요소를 사용하는 검출 시스템보다 더 저렴하

게 만들 수 없다.

부분방전 발생시 전기적 신호변화에 나타나는 물리적 현상은 음 또는 빛의 발생과 물

질의 물리적 변화인데, 코로나 또는 연면 방전(creeping discharge)시 또는 고체절연의 내

부 방전에서도 음파를 발생한다. 이 음파는 우리가 들을 수 있는 가청영역뿐만 아니라 들

을 수 없는 초음파 영역까지의 대역을 가진다. 기중에서 일어나는 코로나와 같은 방전은

지향성을 갖는 초음파 마이크로폰(30 ~ 50㎑ 대역)을 사용하여 발생 위치를 알아내는 데

사용된다. 고체 내부 방전인 경우, 압전효과를 이용하는 초음파 센서를 사용하여 부분방전

의 측정과 발생 위치를 알아낸다.
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3. 전자기파 및 음향파를 이용한 부분방전 위치검출 시스템 개발

전자기파와 음향파를 이용한 부분방전 위치검출 시스템은 부분방전 위치검출 하드웨어,

소프트웨어, 그리고 모니터링 서버로 구성되고, 그림 7은 부분방전 위치검출 시스템의 개

요도를 나타낸다.

Acoustic Wave

(음향파)

Electromagnetic Wave 

(전자기파)

모델링

[Modeling]
정책에 의한

결정

(>임계값)?

부분방전(PD) 

유무 판단)

[Predict 

Occurrences 

of PD]

부분방전(PD) 

위치 식별

[PD Location 

of 

Identification]

부분방전(PD) 

위치 시각적

표시

[Visual 

Display of PD 

Location]

PD 데이터와 장비 유형

등을 고려하여 모델링을

설정

Yes

No

그림 7. 부분방전 위치검출 시스템 개요도
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3.1 부분방전 검출 모듈 개발

3.1.1 전자기파에 의한 부분방전 검출 모듈 개발

부분방전에서 발생하는 초고주파(UHF)를 검출하기 위한 일반적인 프로세스는 그림 8

과 같다[9,10].

그림 8. 일반적인 초고주파 측정 프로세스

그림 8에서 전자기파를 검출하기 위한 안테나와 센서는 그림 9와 같다.

그림 9. 전자기파 검출를 위한 안테나와 센서

(a) 안테나

(b) 센서
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전자기파에 의한한 부분방전 검출모듈에 대한 하드웨어와 검출시험 결과는 그림 10과

같다.

3.1.2. 음향파에 의한 부분방전 검출 모듈 개발

전기설비의 공간 방향에 따라 아크 발생시 생성되는 음향파의 강도(intensity)는 일정한

공간내에서의 거리와 방향에 따른 변수로 볼 수 있으며, 발생지역에 의해 검출되는 음향

파 강도의 세기는 달라진다. 음향파는 지향성에 대한 특징이 있어 주파수가 높을수록 지

향성이 높아지는 특징이 있으므로, 수신에 효과적인 원추형을 적용한다. 그림 11에서 각

센서들이 음향파를 효과적으로 수신할 수 있도록 각 센서를 기준으로 오목하게 원뿔형으

로 고안하였다. 이 경우에는 Sensor1과 Sensor2로의 음향파 수신시 전자기파가 반사되어

Sensor1 또는 Sensor2쪽으로 수신되지 않고, Sensor1 또는 Sensor2 쪽으로의 음향파 강

도는 낮아진다.

PC에서검출표치

시각적표시

(7인치LCD)

Arc발생

Arc발생신호수신시험장치

(전자기파신호)

(a) 검출 모듈
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(b) 검출시험 결과

그림 10. 전자기파 감지를 위한 검출 모듈과 검출시험 결과
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그림 11(a)에서 음향파에 의한 아크감지기는 아크 발생지점(90도)에서 Sensor2와의 거

리 및 방향이 가장 근접되어 있고, 아크 발생지점(90도)을 예로 보면, 음향파를 효과적으

로 수신할 수 있도록 각 센서를 기준으로 오목하게 원뿔형으로 고안되어 Sensor1과

Sensor2로의 음향파 수신시 반사되어 Sensor1 또는 Sensor2 쪽으로 수신되지 않고 반사

되어 Sensor1 또는 Sensor2 쪽으로의 음향파의 강도를 낮도록 하였다. 그림 11(b)에서

Sensor2와의 상관관계인 면적 B는 Sensor1의 면적 A와 Sensor3의 면적 C보다 큰 것을

알 수 있다[11].
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90°

Sensor 2

Arc 발생

※면적 크기 비교

: B(Sensor 2 수신) > A(Sensor 1 수신) = C(Sensor 3 수신)

B

A C

θ2
θ1 θ3

※ Arc 발생지점에서 각 Sensor 각도 크기비교

: θ2(Sensor 2 각도)  > θ1(Sensor 1 각도) = θ3(Sensor 3 각도)

(a) 음향파 감지기 구조

(b) 음향파 강도

그림 11. 아크 발생에 수신되는 음향파 감지기 구조와 음향파 강도
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음향파 발생 거리에 따른 음향파 검출 센서 모듈과 측정 모듈은 그림 12와 같다. 그림

12(a)는 음향파 검출 센서 모듈을 나타내고, 그림 12(b)에서 모든 측정거리(30cm, 75cm,

150cm)에서 음향파가 검출되고 거리가 30cm일 때 음향파 강도가 제일 높음을 알 수 있

다.

(a) 음향파 검출 센서 모듈
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(b) 거리별(30cm, 75cm, 150cm) 음향파 측정 모듈

그림 12. 음향파 검출을 위한 센서 모듈과 음향파 강도
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3.2 부분방전 위치검출 시스템 개발

3.2.1 부분방전 위치검출 하드웨어 개발

전기설비 공간에서 발생하는 아크는 전력기기의 절연열화 현상의 하나로, 전력계통망의

사고, 써지(surge)와 같은 외부적인 요인과 과부하, 기기의 노후화 등과 같은 내부적인 요

인에 의해 열화 또는 절연파괴와 같은 현상에 의해 발생된다. 따라서 수배전 설비에서 아

크가 발생하는 경우 더 큰 사고로 이어지기 전에 빠르게 상황을 판단하고 능동적으로 대

처할 필요가 있다. 전기설비의 공간 방향에 따라 아크 발생시 생성되는 음향파의 강도는

일정한 공간 내에서의 거리와 방향에 따른 변수로 볼 수 있어 발생 지역에 의해 검출되는

음향파 강도는 달라진다.

음향파는 지향성에 대한 특징이 있어 주파수가 높을수록 지향성이 높아지므로, 센서의

방향성을 명확히 하면 그 방향성에서 수신되는 음향파를 효과적으로 수신할 수 있다. 시

각적 위치검출 방법과 하드웨어 구성은 그림 13과 같다. 부분방전은 어레이(array) 방식의

음향파 검출 모듈을 사용하여 음향파에 의해 인지하고, 그 위치를 식별하여 해당 방향으

로 카메라를 Tilt하여 스크린과 제어장치 모듈의 7인치 LCD를 통해 위치를 파악한다[11].

(a) 위치검출 모듈
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그림 14는 아크 발생을 식별하기 위한 전자기파 모듈, 음향파 모듈 및 위치검출 모듈을

통합하여 제작한 부분방전 위치검출 하드웨어 통합 모듈을 나타낸다.

그림 14. 시각적 부분방전 위치검출 하드웨어 통합 모듈

그림 15에서 부분방전 위치검출 하드웨어는 전기설비의 외부 스크린과 제어 장치가 추

가로 구성되는데, 이는 전자기파 식별 모듈과 음향파 식별 모듈로부터 입력된 데이터를

통해 아크 발생 여부를 판단하고, 카메라의 위치를 이동하여 아크 발생 위치를 스크린에

표시를 위해, 원격 모니터링 서버로 이동하여 실행하도록 기능한다.

(b) 하드웨어 구현

그림 13. 시각적 부분방전 위치검출 모듈과 하드웨어 구현
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그림 15. 부분방전 위치검출 스크린과 제어 장치의 구성도와 하드웨어 구현

ACOUSTIC SENSOR

ACOUSTIC SENSOR

ACOUSTIC SENSOR

TEENSY

ELECTROMAGNETIC 
SENSOR

RAS

TEMPERATURE 
SENSOR

HUMIDITY SENSOR

RAS

HUB

CAMERA

TILT

RAS

SERVER

192.168.1.11

192.168.1.12

192.168.1.13 192.168.1.88

CONTROL

LCD SCREEN

SCREEN & CONTROL
(a) 구성도

(b) 하드웨어 구현
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그림 16은 스크린과 제어를 위한 유저 인터페이스 설계를 위한 UI 디자인 구성도와 모

니터 구현을 나타낸다. Pop-Up 창에 나타난 Arc 발생을 해제하려고 할 경우에는 모니터

의 “Arc 발생” 부분을 터치하면 해제하도록 설계하였다.

그림 16. 스크린과 제어를 위한 유저 인터페이스 설계 및 구현

(b) 모니터 구현

(a) UI 디자인 구성도



- 20 -

3.2.2 부분방전 위치검출 소프트웨어 개발

그림 17은 복합 감지 측정에 의한 부분방전 위치검출 기능과 시각적 부분방전 위치 적

용 표출기능을 위한 전체 흐름도를 나타낸다. 전체 소프트웨어는 배전반내의 부분방전에

대한 전자파와 음향파 검출 기능, 부분방전 표출 기능, 부분방전에 대한 위치검출 기능,

아크 등의 부분방전에 의한 시각적 제어 기능 등을 포함하고 있다[11].

ACOUSTIC WAVE 
SENSING

ACOUSTIC WAVE 
SENSING

ACOUSTIC WAVE 
SENSING

ELECTROMAGNETIC
WAVE SENSING

DATA PROCESSING DATA PROCESSING DATA PROCESSING DATA PROCESSING

DATA TRANSFER DATA TRANSFER DATA TRANSFER DATA TRANSFER

EVENT!

LCD DISPLAY OF DATA STATE (INCLUDING TEMPERATURE, HUMIDITY)

ACOUSTIC WAVE 
SENSING DATA ANAYSIS

ELECTROMAGNETIC WAVE 
SENSING ANAYSIS

ACOUSTIC WAVE 
SENSING DATA ANAYSIS

ACOUSTIC WAVE 
SENSING DATA ANAYSIS

THRESHOLD BY POLICY 
(ACOUSTIC WAVE SENSING DATA ANAYSIS)

THRESHOLD BY POLICY 
(ELECTROMAGNETIC WAVE 
SENSING DATA ANAYSIS)

SCREEN & MONITORING
(DECISION OF PARTIAL DISCHARGE OCCURRENCES)

ANAYSIS OF LOCATION IDENTIFICATION
(ANAYSIS GROUP OF MAPPING : ALGORITHM)

CAMERA ON BY LOCATION IDENTIFICATION
(BY GROUP OF MAPPING : ALGORITHM)

VISUAL DISPLAY OF PARTIAL DISCHARGE  BY CAMERA
(CLASSFICATION BY THERMAL IMAGE & REAL IMAGE)

THERMAL IMAGE DISPLAY REAL IMAGE DISPLAY

CONTINUOUS MONITORING
(PC SOFTWARE)

MONITORING APP 
FOR OPERATOR

ALARM 
BY SOUND

배전반내의 부분방전 전자파/음향파 감지SOFTWARE

배전반내의 부분방전 표출기능 SOFTWARE

배전반내의 부분방전에 의한 위치식별 SOFTWARE

아크 등의 부분방전에 의한 시각적 제어 SOFTWARE

그림 17. 시각적 부분방전 위치검출 소프트웨어 흐름도
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그림 18은 복합 감지 측정에 의한 부분방전 검출 기능을 수행하기 위한 임계치 설정,

검출 및 알람 기능을 수행하는 흐름도를 나타낸다.

MONITORING BY  
SENSOR DATA?

START

SET  THRESHOLD 
DATA (ACOUSTIC 

WAVE)?

READ THRESHOLD VALUE
(ACOUSTIC WAVE)

SET ACOUSTIC WAVE SENSOR
THRESHOLD VALUE

SET  THRESHOLD 
DATA(ELECTROMAG

NETIC WAVE)?

READ THRESHOLD VALUE 
(ELECTROMAGNETIC WAVE)

SET ELECTROMAGNETIC WAVE SENSOR
THRESHOLD VALUE

READ  THRESHOLD 
DATA (ACOUSTIC 

WAVE)?

READ THRESHOLD VALUE (ACOUSTIC 
WAVE) FROM SENSOR

SET ACOUSTIC WAVE SENSOR
THRESHOLD VALUE

READ  THRESHOLD 
DATA(ELECTROMAG

NETIC WAVE)?

READ THRESHOLD VALUE 
(ELECTROMAGNETIC WAVE) FROM 

SENSOR

SET ELECTROMAGNETIC WAVE SENSOR
THRESHOLD VALUE

SENSOR DATA > 
THRESHOLD VALUE?

SOUND TO ALARM

SET SENSOR DATA DETECTION FLAG

READ SENSOR DATA

TRANSMIT SENSOR DATA 
TO SCREEN & CONTROLER

READ OVER SENSOR DATA

SENSOR DATA 
< THRESHOLD 

VALUE?

SOUND OUT

DELAY

NO

YES

YES YES

YES YES

YES

YES

NO

NO

그림 18. 임계치 설정, 검출 및 알람 기능 흐름도
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그림 19는 아크 발생시에 부분방전의 전자파 및 음향파 표출 기능을 수행하는 과정을

나타내는 흐름도이다.

DISPLAY ON LCD TOUCH PAD

INITIALIZE LCD DISPLAY

USUAL DISPLAY

ACOUSTIC WAVE 
SENSING-1

ACOUSTIC WAVE 
SENSING-2
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WAVE SENSING

DATA PROCESSING DATA PROCESSING DATA PROCESSING DATA PROCESSING

DATA TRANSFER DATA TRANSFER DATA TRANSFER DATA TRANSFER

START

LCD DISPLAYS THE MESSAGE 
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그림 19. 부분방전의 전자기파 및 음향파 표출 기능 흐름도



- 23 -

그림 20과 그림 21은 아크 발생시에 위치를 식별하여 해당 방향으로 카메라를 Tilt하여

아크가 발생하였는가를 결정하는 위치검출 방안과 흐름도를 나타낸다. 카메라가 Tilt하는

동안 각 어레이는 광원을 수집하여 전기적인 신호로 변환하는 절차, 그리고 이 신호를 통

해 부분방전 위치를 식별하는 절차를 나타낸 흐름도이다[11].

Arc발생

Arc발생Arc발생

Camera On Camera On

Camera On

Array-1

Array-2

Array-3

(3)(1) (2) (3)(1) (2)

(ARRAY-1) (ARRAY-3)

(ARRAY-2)

그림 20. 부분방전 위치검출 방안
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α21 -> (2.1.0), (2.1.1), (2.1.2)

α02 -> (0.2.1), (0.2.2), (0.2.3)
α12 -> (1.2.0), (1.2.1), (1.2.2)
α22 -> (2.2.0), (2.2.1), (2.2.2)

SELECT THE MOST PROBALE LOCATION

SCREEN & MONITORING
(DECISION OF PARTIAL DISCHARGE OCCURRENCES)

DEFAULT :

RETURN

ANAYSIS OF LOCATION IDENTIFICATION
(ANAYSIS GROUP OF MAPPING : ALGORITHM)

STOP

NO

YES

NO

YES

YES

RECEIVED SIGNALS RECEIVED SIGNALS RECEIVED SIGNALS

TRANDUCER ARRAY
[ACOUSTIC WAVE SENSING-1]

TRANDUCER ARRAY
[ACOUSTIC WAVE SENSING-2]

TRANDUCER ARRAY
[ACOUSTIC WAVE SENSING-3]

START (EVENT OCCUR)

CHANGE CAMERA'S DIRECTION TO 
ARRAY-1 SIDE(0°~60°)  AND 

DISPLAY EVENT

CHANGE CAMERA'S DIRECTION TO 
ARRAY-2 SIDE(60°~120°)  AND 

DISPLAY EVENT

CHANGE CAMERA'S DIRECTION TO 
ARRAY-3 SIDE(120°~180°)  AND 

DISPLAY EVENT

그림 21. 부분방전 위치검출 흐름도



- 25 -

3.2.3 부분방전 위치검출 모니터링 장치 개발

부분방전 위치검출 모니터링 서버(server)는 전자기파와 음향파 모듈로부터 데이터 수

신을 하고, 모니터링 알고리즘에 의해 알람 표시 판단을 위해 아크 발생으로 부분방전이

나타나는 경우 이에 대한 데이터를 표시하며 GUI를 통해 알람을 표시한다. 그림 22는 부

분방전 위치검출 모니터링을 위한 원격 모니터링 서버의 전체 Architecture이다.

그림 22. 원격 모니터링 서버의 전체 개요도



- 26 -

그림 23은 부분방전 위치검출 모니터링을 위한 서버의 로그인 화면 구성을 나타내며, 

정상적인 로그인 이후 실시간으로 음향파, 전자기파, 온도 및 습도 데이터를 살펴볼 수 있

도록 그림 24와 같이 그래프로 나타낸다. 

그림 23. 원격 모니터링 서버의 로그인 개요도
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그림 24. 음향파, 전자기파, 온도, 습도의 파형, 데이터, 통계 및 영상 모니터링 개요도
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그림 25는 음향파와 전자기파가 임계치 이상인 경우에 모니터에 알람을 표시되도록 하

는 모니터링 모니터링 개요도와 원격 서버 장치를 나타낸다.

(a) 알람 발생 모니터링 개요도 

(b) 원격 서버 장치 

그림 25. 알람 발생 모니터링 개요도와 원격 서버 장치
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그림 26은 원격 모니터링 소프트웨어를 통한 관측 결과로 모니터에 나타낼 수 있는 데이

터 표시, 통계데이터 표시, 이미지 표시 및 이벤트 팝업 기능을 나타낸다.

그림 26. 원격 모니터링 소프트웨어를 통한 관측 결과 
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4. 실험 및 결과

  4.1 실험 항목 및 구성도

본 논문에서는 전자기파와 음향파를 이용한 부분방전 위치검출장치 하드웨어, 소프트웨

어, 그리고 모니터링 서버를 개발하였다. 개발 결과물은 부분방전 위치검출 모니터링 시스

템의 구성요소이므로, 전체 시스템에 대한 검증을 위해 다음과 같은 세 가지의 실험 항목

을 설정하였다. 

 ⅰ) 아크 발생시 전자기파와 음향파에 의한 부분방전 검출 정확도

 ⅱ) 부분방전 위치 식별 정확도

 ⅲ) 이벤트 발생시 시각적 표출 정확도

그림 27은 부분방전 위치검출 모니터링을 위한 전체 시스템 통합에 따른 시험을 위한 

구성요소 및 시험 구성도를 나타낸다. 

그림 27. 전체 시스템 통합에 따른 시험을 위한 구성 요소 및 시험 구성도
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그림 28은 부분방전 위치검출 모니터링을 위한 전체 시스템 통합에 따른 시험을 위한 

하드웨어 장치를 나타낸다. 전체 통합 하드웨어는 전자기파, 음향파와 위치검출 기능을 모

두 통합한 모듈, 각 모듈별 유선 및 무선 세팅, 그리고 음향파와 전자기파 검출 모니터링

으로 구성된다. 

(a) 전자기파, 음향파, 위치검출 통합 모듈

(b) 각 모듈별 유선 및 무선 세팅

(c) 음향파와 전자기파 검출 모니터링
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4.2 실험 결과

아크 발생시 전자기파와 음향파에 의한 부분방전 검출 정확도 측정은 그림 29와 같이

아크 발생시에 원격 서버의 전자기파와 음향파 검출모니터에서 동시에 나타나고 이를 육

안으로 확인하는 과정을 통해 이루어진다. 실험은 1.5m×1.5m×1.5m 시험공간 내에서

50cm의 거리에서 아크를 1 ~ 2초 정도 발생시키고 3 ~ 4초 정도 기다리고, 다시 1 ~ 2초

정도를 10번 발생시킨다.

그림 29. 아크 발생시 전자기파와 음향파에 의한 부분방전 검출

(d) 전체 통합 하드웨어 시스템

그림 28 부분방전 위치검출 모니터링 하드웨어 시스템



- 33 -

그림 30은 아크 발생시 전자기파와 음향파에 의한 부분방전 검출 결과를 나타낸다. 

50cm의 거리에서 5회의 아크를 발생시켜 원격 서버에서 전자기파와 음향파 검출 파형을 

확인하였고 5회 모두에서 전자기파와 음향파를 확인하였다. 그리고 50cm의 거리에서 아

크 발생에 따라 아크 발생 시간과 검출모니터에 나타나는 시간의 차이를 측정한 결과 모

두 0.2초내에 식별이 이루어짐을 확인하였다.

그림 30. 아크 발생시 전자기파와 음향파에 의한 부분방전 검출 결과
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아크 발생시 부분방전 위치검출 정확도 측정은 그림 31과 같이 좌측, 중앙, 우측 부분

에서 아크 발생에 따른 위치에 원격 서버의 위치검출 모니터에서 영상으로 나타나고 이를

육안으로 확인하는 과정으로 진행된다. 실험은 1.5m×1.5m×1.5m 시험공간 내에서 50cm의

거리에서 아크를 1 ~ 2초 정도 발생시키고 음향파 검출 데이터에 의해 해당 방향으로 카

메라가 움직여 아크 발생위치를 식별한다. 1 ~ 2초 정도의 아크를 좌측, 중앙, 우측 순서로

15번 발생시킨다.

그림 31. 아크 발생시 부분방전 위치검출
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그림 32는 아크 발생시 부분방전 위치검출 결과를 나타낸다. 50cm의 거리에서 아크를 

좌측, 중앙, 우측에서 발생시켜 원격 서버의 검출 모니터에서 위치를 확인하였고, 5회를 

반복해서 실험하였는데 5회 모두에서 위치검출이 정확히 이루어졌다. 

그림 32. 아크 발생시 부분방전 위치검출 결과
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이벤트 발생시 부분방전 시각적 표출 정확도 측정은 그림 33과 아크 검출시에 데이터

를 전송하여 시험공간 외부에서 시각적으로 실영상과 Ir영상이 동시에 아크 발생 지점을

보여주는지 여부를 파악하고, 이에 대한 정확도를 %로 나타낸다. 실험은 1.5m×1.5m×1.5m

시험공간 내에서 50cm의 거리에서 아크를 1 ~ 2초 정도 발생시키고, 이를 반복하여 좌측

에서 우측으로 번갈아가며 총 10회를 실시한다.

그림 33. 이벤트 발생시 부분방전 시각적 표출
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그림 34는 이벤트 발생시 시각적 표출 결과를 나타낸다. 아크 검출시에 데이터를 전송

하여 시험공간 외부에서 시각적으로 실영상과 Ir영상이 동시에 아크 발생 지점을 보여주

는 것을 확인하였고, 위의 과정을 반복하여 5회를 실시한 결과 5회 모두 아크 발생 시에 

실영상과 Ir영상이 동시에 아크 발생 지점을 표시되었다. 

그림 34. 이벤트 발생시 부분방전 시각적 표출 결과
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5. 결 론

본 논문에서는 부분방전에 의한 전기사고의 예방을 위해 배전반에 적용하도록 전자기

파와 음향파를 이용한 복합 검출로 부분방전의 동시측정, 위치 식별, 그리고 시각적 부분

방전 발생 위치추정 기술을 제안하였다. 이를 위해 부분방전 위치추정을 위한 하드웨어

설계, 소프트웨어 설계, 그리고 위치추정 모니터링을 구현하였다. 부분방전 위치추정 시스

템의 신뢰성 검증을 위해 실험장치를 구성하고 다음과 같은 3가지 항목의 실험을 수행하

였다.

첫째, 50cm의 거리에서 아크를 발생시키고 전자기파와 음향파 검출하는 실험을 5회 실

시한 결과 5회 모두 아크 발생에 따른 전자기파와 음향파가 모니터에 동시에 표시되었다.

둘째, 부분방전 위치 식별 정확도를 확인하기 위해 아크를 좌측, 중앙, 우측에 각각 5회를

발생시킬 때에 검출 모듈에서 부분방전 위치를 영상으로 나타내었다. 마지막으로 이벤트

발생시에 알람 표출과 동시에 실제 배전반에서 부분방전 발생 위치를 나타내는 영상을 표

시하도록 하였다.

실험을 통해 설계된 배전반 부분방전 위치추정 시스템은 배전반에 부분방전이 발생하

면 원격에서 빠르게 검출하여 실시간 모니터링을 가능하고, 이벤트 알람을 표출하여 부분

방전에 대한 조치를 취할 수 있다. 따라서, 기존 배전반 등의 전기설비에 제안한 시스템을

컴팩트화여 적용하면 수배전반 내부에 설치된 전력기기들에 대한 사전 정밀진단 및 보수

가 가능하고, 이를 통해 안정적인 전력설비 운영으로 정전 등의 전기사고 예방이 가능할

것으로 기대된다.
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그리고, 항상 옆에서 함께 고민하여 주시고 제 생각의 틀을 넓혀주신 부창진 교수님,

오영훈 교수님, 김정혁 교수님! 항상 감사한 마음으로 살겠습니다.

대학원 생활동안 현업과 학업에 정신없이 보냈지만 그 시간을 뜻 깊게 만들어 준 우리

대학원 동기분들에게 감사드리며, 저와 함께 길을 걸어 주시는 정재창 학우에게 항상 감

사하다는 말을 전하고 싶습니다.

항상 저의 버팀목이 되어 주시고 길잡이가 되어주시는 사랑하는 부모님, 평생 옆에서

효도하는 아들이 되겠습니다. 그리고 우리형, 누나! 지금처럼 행복하게 같이 하자.

마지막으로 사랑하는 영지야. 나한테 와서 고생만 하는 것 같네. 옆에서 함께 있어 주

고 웃을 수 있는 가정을 만들어 줘서 고마워. 지금처럼 알콩달콩 잘살아보자. 그리고 첫째

멋쟁이 하람이, 둘째 공주 루하, 셋째 방글이 루원아 사랑해.

2023년 12월

이은호 올림
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